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CorridorFunction med extern sensor

Närvarosensorn (A) är kopplad så att vid detekterad närvaro, 
spänningssätts signalsidan av donet och ljuset går omgående
upp till 100%. När sensorn bryter, kommer donet sakta 
att dimma ner till 10% och denna ljusnivå bibehålls tills ny
detektering görs.

Ett större antal armaturer kan kopplas tillsammans, eftersom
ingen nämnvärd last ligger på styrsidan.

Funktionen förutsätter att belysningsarmaturen är försedd 
med driftdon som är avsedda för corridorFunction.
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